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1 Protokoll-Nr.: 1408755  Eingang/Priifung: 17.11.14
T Probenherkunft

Stadtgemeinde Schladming
CoburgstraBe 45
8970 Schladming

Probenbezeichnung: P01 Brunnen Maistatt

Priifbericht

B gemdals EN ISO/IEC 17025 ; ** picht akkreditierter Parameter; Methoden und Gerdte gemai QMAA’s AuBendienst;
Uberbrachte Proben (externe Probenefimer): Vor-Ori-Parameter und Lokalaugenschein nicht akkreditiert; Sensorik im Labor bestimmit

Probenahme am: 17.11.14
Probenahme erfolgie durch: Institut fiir Hygiene
Vorbehandlung: nicht vorbehandelt
Entnahmestelle: Brunnen direkt - Hahnentnahme
Temperatur [DIN38404-4]: 841[°C]
Farbe [ON M 6620]: farblos
Aussehen [ON M 6620]: klar
Geruch [ON M 6620]: ohne
Geschmack [ON M 6620]: n.u.

chemisch - physikalische Untersuchung
Uniersuchungsparameter Einheit Ergebnis |MU% RZ>* ZHIK* Methode
Féarbung (436nm) /m <0, 10 0,5 - DIN EN ISO 7887
pH-Wert bei 20°C 7,46 5 6,50-9,50 g DIN 10523
Elekirische Leitfahigkeit (20°C) pSfcm 431 | 5 2500 - EN 27888
Gesamthirte °dH 13,7 5 - - DIN 38406-3.3
Karbonathérte °dH i24| 5 - - EN 1SO 9963-1
Eisen ma/l <0,02| 10 0,20 = DIN 38406-1
Mangan mag/| <0,005| 15 0,050 8 DIN 38406-33
Ammonium ma/l <0,02]| 15 0,50 = DIN 38406-5
Nitrit mo/l < 0,01 10 - 0,10 EN 26777
Nitrat mg/l 7,0 10 25,0 50,0 EN 1SO 10304-1
Chlorid mg/I 50| 10 200,0 = EN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 25,4 10 250,0 = EN ISO 10304-1
TOC mg/l < 0,5 S = DIN EN ISO-1484

* RZ = Richtzahl (Indikatarparameterwert),ZHK = zuldssige Héchstkonzentration (Parameterwert),MU% = Messunsicherheit,n.u. = nicht untersucht

Ausfertigungsdatum: 24.11.14
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Protokoll-Nr.: 1408755

Bakteriologische Untersuchung

Eingang/Priifung: 17.11.14

Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis |MU% RZ* ZHI* Methode T
Koloniebildende Einheiten bei 22°C KBE/ml 0| 50 100 - 1SO 6222
| Koloniebildende Einheiten bei 37°C KBE/m 0| s0 20 - 150 6222
Escherichia coli KBE/100ml o - - 0 150 9308-1
Coliforme Balterien KBE/100ml 0| - 0 - I1SO 9308-1
Enterokokken KBE/100ml 0| - - 0 ISO 7899-2

* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert),ZHK = zuldssige Hochstkonzentration (Parameterwert),MU% =

Meinungen und Interpretationen

ONORM M 5874

o Die chemischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.

o Die bakteriologischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.

a.0. Univ, Prof, Mag. Dr. F. MASCHER

PR[_.:IFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEBLICH AUF DIE UNTERSUCHTE PROBE.
PRUFBERICHTE DURFEN NUR VOLLSTANDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Ausfertigungsdatum: 24.11.14

- U

Messunsicherheit,n.u. = nicht untersucht
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[~ Auftraggeber 1 Protokoll-Nr.: 1408756 Eingang/Priifung: 17.11.14
Stadtgemeinde Schladming — Probenherlunft —
CoburgstraBe 45 : .

8970 Schladming ggabdlff’gesr{‘;'l;‘szgc“’adm'”g
' 8970 Schladming
L il -
Probenbezeichnung: P02 Hochbehalter Grubegg

Priifbericht
gemdaB EN ISO/IEC 17025 ; ** nicht akkreditierter Parameter; Methoden und Gerdte gemdl3 QMAA's AuBendienst;

Uberbrachte Proben (externe Probenehmer): Vor-Ort-Parameter und Lokalaugenschein nicht akkreditiert; Sensorik im Labor bestimmt

Probenahme am: 17.11.14
Probenahme erfolgte durch: Institut fiir Hygiene
Vorbehandlung: nicht vorbehandelt
Entnahmestelle: Hochbehalter - Schépfprobe
Temperaiur [DIN38404-4]: 7,6 [°C]
Farbe [ON M 6620]: farblos
Aussehen [ON M 6620]: klar
Geruch [ON M 6620]: ohne
Geschmaclk [ON M 6620]: n.u.
chemisch - physikalische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis [MU% RZ* ZHIK* Methode
Farbung (436nm) /m <0,1| 10 0,5 & DIN EN ISO 7887
| pH-Wert bei 20°C 7,54 6,50-9,50 = DIN 10523
Elektirische Leitfahigkeit (20°C) pS/em 276 2500 - EN 27888
Gesamthirie odH 8,0 & - DIN 38406-3.3 n
Karbonathérte ~ °dH 6,5 s - |EN1S0 99631
Eisen mg/| <002 10 | 020 - DIN 38406-1
Mangan mg/l <0,005| 15 | 0,050 - DIN 38406-33
Ammonium ma/l <0,02] 15 0,5 . DIN 38406-5
Nitrit C mg/l <0,01] 10 . 0,10 EN 26777
Nitrat mg/l 1,9| 10 25,0 50,0 EN ISO 10304-1
Chlorid - ma/l 4,1 10 200,0 - EN IS0 10304-1
Sulfat mg/| 30,9| 10 250,0 2 EN ISO 10304-1
TOC  mg/l < 0,5 - - DIN EN ISO-1484

* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert),ZHK = zuldssige Hochstkonzentration (Parameterwert),MU% = Messunsicherheit,n.u. = nicht untersucht

Ausfertigungsdatum: 24.11.14
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Protokoll-Nr.: 1408756

Bakteriologische Untersuchung

Eingang/Priifung: 17.11.14

rFni:ersuc:.hl,angslziaran‘ie*i:er Einheit Ergebnis |MU% RZ* ZHICx Methode
Koloniehildende Einheiten bei 22°C KBE/ml 0| 50 100 - 1SO 6222
Koloniebildende Einheiten bei 37°C KBE/ml 0| 50 20 - 1SO 6222 _
Escherichia coli KBE/100ml 0| - - 0 1SO 9308-1
Coliforme Balderien KBE/100ml 0| - 0 - 1SO 9308-1
Enterokokken KBE/100ml 0 - = 0 ISO 7899-2

* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert),ZHK = zuldssige Hichstkonzentration (Parameterwert),MU% = Messunsicherheit,n.u. = nicht untersucht

Meinungen und Interpretationen

o Die chemischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.

o Die bakteriologischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.

PR[}FBER!CHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEBLICH AUF DIE UNTERSUCHTE PROBE.
PRUFBERICHTE DURFEN NUR VOLLSTANDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN,

Ausfertigungsdatum: 24.11.14

ONORM M 5874
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