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Probenbezeichnung: P17 Hochbehélter Reithap
Priifbericht

) gemdas Akkreditierungsgesetz, bzw. EN ISO/IEC 17025 ; Methoden und Gerdte gemdl3 QMAA's AuBendienst
Uberbrachte Proben (externe Probenehmer): Vor-Ori-Parameter und Lokalaugenscheln nicht akkreditiert; Sensorik im [abor bestimmt

Probenahivie am: 17.04.14
Probenahime erfolgte durch: Institut fiir Hygiene
Vorbehandlung: nicht vorbehandelt
Entnahmesielle: Hochbehalter - Schopfprobe
Temperatur: - 7,9[°C]
Farbe: farblos
Aussehen: klar
Geruch: ohne
Geschmack: n.u.
chemisch - physikalische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis |MU% RZ* ZHK* Methode
Farbung (436nm) /m <03 10 0,5 - DIN EN ISO 7887
pH-Wert bel 20°C 7,43| 5 6,50-9,50 - DIN 38404-5
Elekirische Leitfdhigkeit (20°C) pS/cm 358| 5 2500 - EN 27888
Gesamthérie °dH i2,1 5 & - DIN 38406-3.3
Karbonathérte °dH 11,8 5 = - EN ISO 9963-1
Eisen mg/l <0,02] 10 0,20 - DIN 38406-1
Mangan mg/I < 0,005 15 0,050 - DIN 38406-33
Ammonium mg/l <0,02| 15 0,50 - DIN 38406-5
Nitrit ma/l <0,01| 10 - 0,10 EN 26777
Nitrat mg/l 4,8 10 25,0 50,0 EN ISO 10304-1
Chlorid mag/l 2,0| 1o 200,0 - EN ISO 10304-1
Sulfat mg/I 48| 10 250,0 - EN ISO 10304-1
TOC mg/l <05 m - DIN EN ISO-1484
* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert), ZHK = zuldssige Hochstkonzentration (Parameterwert) n.u. = nicht untersucht

Ausfertigungsdatum: 22.04.14
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stokoll-Nr.: 1402464

salteriologische Untersuchung

Eingang/Priifung: 17.04.14

Untersucliungsparameter Einheit Ergebnis [MU% RZ* ZHIK* Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C KBE/ml 2| 50 100 - 1SO 6222
Koloniebildende Einheiten bei 37°C KBE/ml 0| 50 20 - |1s06222 ]
Escherichia coli (KBE) 100/250ml 0| - - 0 1SO 9308-1
Coliforime Bakterien (KBE) 100/250ml 0| - 0 - 1SO 9308-1
Enterolokken (KBE) 100/250ml 0| - - 0 1SO 7899-2

* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert), ZHK = zuldssige Hochstkonzentration (Parameterwert)

Meinungen und Interpretationen

Ende Priifbericht

n.u. = nicht untersucht

geméB "Trinkwasserverordnung idgF", bzw. OLMB Kapitel B1; nicht Gegenstand der Akkreditierung

o Die chemischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.

e Die bakteriologischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.

PRUFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEBLICH AUF DIE UNTERSUCHTE PROBE.
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INSPEKTIONS-/PRUFBERICHTE DURFEN NUR VOLLSTANDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.
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